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PRODUKT Z ATESTEM

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0368.2022§

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL )
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyréb / product: AKU-COMP A-2000 (80-0,6; 100-0,6; 125-0,6; 160-0,6; 200-0,6; 250-0,6; 315-0,6)
AKU-COMP A-2000 (80-1,2; 100-1,2; 125-1,2; 160-1,2; 200-1,2; 250-1,2; 315-1,2)

Zawierajacy aluminium, wetne mineralng i inne materialy zgodnie z dokumentacjg producenta
{ containing:

Przeznaczony do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej,
/ destined: ustugowych, przemystowych oraz obiektach podmiotéw wykonujgcych dziatalnos¢ leczniczg (w
tym w szpitalach)

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastepujgcych warunkéw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobéw musi by¢ zgodne z aktualnymi przepisami dotyczgcymi obiektu, w ktérym sg one
montowane. W trakcie prac montazowych i eksploatacji elementy z welny mineralnej nie mogg by¢ zrédiem emisji
widkien do powietrza nawiewanego do pomieszczen. Osoba sprawujgca nadzor techniczny nad instalacjg powinna
kontrolowa¢ stan powierzchni izolacji przynajmniej raz w roku oraz po kazdym czyszczeniu.

Montaz i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrow technicznych, waloréw uzytkowych i oceny wiaéciwosci alergizujgcych wyrobu.

Wytworca / producer;
REC Indovent AB
SE-431 21 Mélindal
Kérragatan 2, Szwecja
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Venture Industries Sp. z 0.0.

05-092 tomianki-Kielpin
ul. Mokra 27
Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodoéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktoérakolwiek strone. Niniejszy atest traci wazno$é loses its validity after2027.10.13 or in the case
po 2027.10.13 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 13 pazdziernika 2022 Zakfadu BEZPECZE}MS{V;& Zdrowotnego
odowiska
The date of issue of the certificate: 13th October 2022 9 M f

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaktad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349



